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 Herstellerinformation 
 für Anwender betreffend Software- und Hardwareänderungen 
 (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53) 

 
 
 

  
 

1 Art des Gerätes 

 Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät  
 Anzeige- / Bedienkomponente  

 
Hersteller : Endress+Hauser Flowtec AG 

Produkt : Proline Promass 300 HART 
Proline Promass 500 HART 

Teilenummer / Bestellcode : 8A3C – xxxxxxxxxxxxxxxA2x 
8[A|C|E|F|H|I|O|P|Q|S|X]3B – xxxxxxxxxxxxxxxA2x 
8A5C – xxxxxxxxxxxxxxxA2x 
8[A|C|E|F|H|I|O|P|Q|S|X]5B – xxxxxxxxxxxxxxxA2x 

 
Kommunikation / 
Schnittstelle 

: Kommunikation Device Type 

  HART 0x113B 

 

2 Firmware, Hardware I 

Art der Änderung: 

 Firmware 
 Hardware I 

 
Bisherige Version  : 1.05.02 

Neue Version : 1.06.00 

Wie kann die bisherige Versionsnummer der Firmware bzw.  Hardware I ermittelt werden: 

 Lokale Anzeige 
 Typenschild 
 Konfigurations- und Service-Software z.B. FieldCare oder Webserver 

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion: 

 Promass Q: Zusätzliche Nennweiten DN150, DN200, DN250 
 Neue Funktion: Wizard für Nullpunktabgleich und Einstellung. 
 Neue Funktion: Asiatische Schriftarten für Heartbeat Technology Verifikationsberichte 
 Verbesserung: Erweiterung Anzeigewert auf 6 Nachkommastellen 
 Verbesserung: Ergänzung Volumendurchfluss-Einheiten: Mft³/d, Mft³/h, Mft³/min, Mft³/s  
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 Verbesserung: “Heartbeat Verification”: Heartbeat Verifikation im aktiven Eichbetrieb 
möglich. Angabe des PDF-Rendering-Tools im Heartbeat Technology Verifikationsberichts 
entfernt 

 Verbesserung: “Wert Simulation”: Simulierter Wert ist nicht länger durch 
Signalunterdrückung aufgrund von Niedrigdurchflussabschaltung oder Leerrohrerkennung 
beeinflusst 

 Verbesserung: “Parameter Handling”: Eingabeparameter “Fixed density“ ist nur sichtbar, 
wenn “Density mode/source“ auf “Fixed density“ gesetzt ist. 

 Verbesserung: Erweiterung bei Gasartauswahl für 
- Methan CH4 + 10% Wasserstoff 
- Methan CH4 + 20% Wasserstoff 
- Methan CH4 + 30% Wasserstoff 

 

 
3 Funktionale Sicherheit 

Einfluss auf die Funktionale Sicherheit: 

 Nein 
 Ja 

 

Änderungen der sicherheitstechnischen Kenngrößen: 

 Nein 
 Ja  neue Kenngrößen siehe Handbuch zur Funktionalen Sicherheit (Kapitel 5) 

 
 
4 Kompatibilität (Firmware, Hardware I) 

Ist die neue Firmware Version kompatibel mit der Vorgängerversion, den installierten 
Gerätesoftwaretreibern, den Bedientools bzw. ist die neue Hardware I Version kompatibel mit der 
Vorgängerversion? 

 Ja 
 Nein, Beschreibung: 

Siehe Liste der Änderungen unter Kapitel 2 

 
Ist ein Update der Firmware, bzw. Austausch der Hardware I generell empfehlenswert? 

 Ja, Begründung: 

Siehe Liste der Änderungen unter Kapitel 2 

Das Update erfolgt durch: 
• Flashen der neuen Firmware via Service- und Konfigurationsprogramm, z.B. FieldCare / Webserver 
 

 Nein, Begründung: 
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5 Dokumentation 

Betriebsanleitung 

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Modifikationen nach Punkt 2 notwendig? 

 Ja 
 Nein 

 
Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Firmware bzw. Hardware I:  

Gerät Kommunikationsoption Handbuch Bezeichnung 

Promass A 300 HART Betriebshandbuch BA01816D/06/DE/04.22-00 

Cubemass C 300 HART Betriebshandbuch BA01483D/06/DE/05.22-00 

Promass E 300 HART Betriebshandbuch BA01484D/06/DE/05.22-00 

Promass F 300 HART Betriebshandbuch BA01485D/06/DE/05.22-00 

Promass H 300 HART Betriebshandbuch BA01486D/06/DE/04.22-00 

Promass I 300 HART Betriebshandbuch BA01487D/06/DE/05.22-00 

Promass O 300 HART Betriebshandbuch BA01488D/06/DE/05.22-00 

Promass P 300 HART Betriebshandbuch BA01489D/06/DE/04.22-00 

Promass Q 300 HART Betriebshandbuch BA01490D/06/DE/06.22-00 

Promass S 300 HART Betriebshandbuch BA01491D/06/DE/05.22-00 

Promass X 300 HART Betriebshandbuch BA01492D/06/DE/04.22-00 

Promass A 500 HART Betriebshandbuch BA01817D/06/DE/04.22-00 

Cubemass C 500 HART Betriebshandbuch BA01527D/06/DE/05.22-00 

Promass E 500 HART Betriebshandbuch BA01528D/06/DE/05.22-00 

Promass F 500 HART Betriebshandbuch BA01529D/06/DE/05.22-00 

Promass H 500 HART Betriebshandbuch BA01530D/06/DE/04.22-00 

Promass I 500 HART Betriebshandbuch BA01531D/06/DE/05.22-00 

Promass O 500 HART Betriebshandbuch BA01532D/06/DE/05.22-00 

Promass P 500 HART Betriebshandbuch BA01533D/06/DE/04.22-00 

Promass Q 500 HART Betriebshandbuch BA01534D/06/DE/06.22-00 

Promass S 500 HART Betriebshandbuch BA01535D/06/DE/05.22-00 

Promass X 500 HART Betriebshandbuch BA01536D/06/DE/04.22-00 
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Handbuch zur Funktionalen Sicherheit 

Wird ein neues Handbuch zur Funktionalen Sicherheit aufgrund der Modifikationen nach Punkt 2 
notwendig? 

 Ja 
 Nein, nur für Promass Q DN150, DN200, DN250 

 
Welches Handbuch zur Funktionalen Sicherheit passt zur neuen Firmware bzw. Hardware I: 

Gerät Handbuch Bezeichnung 

Promass 300 HART Funktionale Sicherheit SD01727D/06/DE/09.22-00 

Promass 500 HART Funktionale Sicherheit SD01729D/06/DE/09.22-00 

Cubemass C 300 HART Funktionale Sicherheit SD01726D/06/DE/07.22-00 

Cubemass C 500 HART Funktionale Sicherheit SD01728D/06/DE/07.22-00 

   

 
 
Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden: 
www.endress.com - Bereich „DOWNLOADS“  
 - Angabe des Gerätes und Dokumentation 
 
 
6 Preis 

Ändert sich der Gerätepreis? 

 Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei 
 Nein 

 
 


